
Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie 

Kruszyny.)  

   

Pytania zadane przez uczestników postępowania oraz odpowiedzi:  

1. W nawiązaniu do zapisu SIWZ 8) 2. dotyczącym referencji składamy zapytanie czy 

poniżej przedstawione referencje zostaną uznane za wystarczające:  

o Budowa wodociągu z rur PE SDR 17 PE 100 PN DN 110 x 6,6 mm o 
długości 740,0 mb w raz z przyłączami oraz zasuwami Ø 100 w ilości 20 
szt. i Ø 80 w ilości 5 szt. Oraz hydrantów 7 szt.  

o Budowa wodociągu z rur PE 125 mm o długości 1 161,0 mb za kwotę 1 142 
721,67 zł  

o Budowa wodociągu z rur PE 110 mm o długości 2 848,0 mb, PE 63 mm o 
długości 75, mb za kwotę 899 263,47 zł  

o Budowa wodociągu z rur PE:  

Ø 225 mm o długości 1 358,55 mb  

Ø 180 mm o długości 508,31 mb  

Ø 125 mm o długości 80,81 mb  

Przyłącza wodociągowe 63 szt. (PE 32 mm o długości 664,25 mb, PE 40 mm o 
długości 116,81 mb, PE 63 mm o długości 8,31 mb) Za kwotę 2 600 343,04 zł  

   

Na podstawie SIWZ VIII pkt. 2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się 
niezbędnym doświadczeniem, potwierdzonym wykonaniem, co najmniej trzech robót o 
zakresie i stopniu trudności takim samym lub większym niż przedmiot zamówienia. W 
związku z tym referencje na ww. roboty budowlane zostają uznane przez Zamawiającego za 
niewystarczające.  


